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С появлением приборов газового анализа, имеющих погружные датчи­
ки, возникла проблема сопоставимости результатов их измерений с резуль­
татами измерений традиционными приборами газового анализа, имеющи­
ми выносные первичные преобразователи. Она в первую очередь была 
поднята в связи с определением технико-экономических показателей рабо­
ты котельного оборудования, рассчитываемая в настоящее время по дан­
ным измерений в сухих газах (хотя во внимание не берется тот факт, что 
водяные пары являются продуктом горения газомазутного топлива, так же 
как и СО2 и ROx). В связи с этим проблему измерения концентрации про­
дуктов горения в реальных (влажных) и нереальных (сухих) газах следует 
рассматривать в двух аспектах.
Первый аспект -  это сам процесс измерения в реальных (влажных) га­
зах, и второй -  влияние результатов измерений на управляемость работой 
котельного агрегата.
Широкое распространение практикуемого в настоящее время способа 
измерения концентраций продуктов горения в сухих газах объясняется тем, 
что в тот момент еще не были разработаны высокотемпературные сенсоры. 
С появлением же приборов газового анализа встала задача сопоставимости 
их измерений с измерениями, произведенными газоанализаторами в нере­
альных (сухих) газах. Причем ей не было уделено должного внимания, хо­
тя вопрос исследования сопоставимости результатов измерений в реальных 
и нереальных топочных газах скорее является чисто идеологическим, чем 
техническим.
В данной статье рассмотрена оценка влияния влажности дымовых газов 
на погрешность измерения таких компонентов, как О2 и СО, ибо наиболь­
шее распространение в Республике Беларусь получили в настоящее время 
твердоэлектролитные газоанализаторы на О2 и электрохимические -  на СО.
Известно, что дымовые топочные газы в результате сгорания топлива в 
основном состоят из ROx; N2; О2; Н2О. Приборы газового анализа с по­
гружными датчиками, которые находятся в потоке дымовых газов, опреде­
ляют концентрацию О2 и СО при температуре, когда все продукты сжига­
ния топлива находятся в газообразном состоянии, в том числе и водяные 
пары.
При анализе газа традиционными приборами газового анализа, имею­
щими выносные первичные преобразователи (МП, АГТ, Орса, TESTO, M R 
и т. д.), концентрации О2 и СО определятся при температуре ниже точки 
росы. В отбираемой пробе вследствие конденсации Н2О происходит заме­
щение освободившегося объема оставшимися газообразующими продук­
тами. При контроле же О2 и СО автоматическими газоанализаторами, 
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имеющими в схеме отбора газа водоструйные эжекторы, следует учесть, 
что принятая на большинстве электростанций и котельных данная схема 
отбора газа существенно влияет на состав газа:
• во-первых, происходит конденсация водяного пара;
• во-вторых, наблюдается частичное уменьшение концентрации RO2 в 
пределах 30.. .60 % первоначального объема [1] (что в первую очередь связано 
с высокой растворимостью СО2 в воде -  при f = 20 °С и Рб = 260 мм рт. ст. 
растворимость составляет 0,878 у. е., для сравнения растворимость N2 при 
тех же условиях -  0,0154).
С учетом вышеприведенного запишем изменение объемного содержа­
ния как
= СГК\ -  WA0O - ( 1)
где -  содержание измеряемого компонента, отнесенное к объему сухих 
газов, % об.; С“  -  то же в реальных топочных газах, % об.; -  влажность 
дымовых газов, % об.; RO2 -  объемная концентрация трехатомных газов, % 
об.; Кп -  коэффициент поглощения водой трехатомных газов, для автома­
тических газоанализаторов с водоструйными эжекторами К„ = 0,0045, для 
остальных газоанализаторов = 0.
Влажность дымовых газов находим согласно [2]
1Ур=1/,п-100/(Узп+ Ver). (2)
Здесь Увп -  объем водяных паров, м^кг; Усг -  то же сухих дымовых га­
зов, м /^кг,
Ув„= [А + (21 -jc)/100a + 0 ,0 l6aa](Q j’+ 6й^)/1000 + 0 , 0 1 2 4 ( 3 )
Усг = [а -  (21 -  x)/m]a(Q,^  + 6WP)/1000; (4)
а. А, X -  константы, принимаемые согласно [1] в зависимости от вида топ­
лива; W* -  рабочая влажность топлива, %; б /  -  низшая теплота сгорания 
топлива, ккал/кг(м'^); а  -  коэффициент избытка воздуха в месте замера 
концентрации О2 и СО.
После соответствующих преобразований запишем выражения (3), (4) и 
(2) в виде: 
топливо-газ
Увп/ен”» 0,23544-10-’ + 0,01776- 10-V; 
УсУбн”» 1,1М0'^а-0,11544-10'^ 
Wr= (196,2 + 14,8а)/(1 + 9,4а);
(5)
(6) 
(7)
топливо-мазут
Увп/ен”“ 0,1235-10"^ + 0,0176-10-^а; (8)
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VJQ^  ^= 1,11 • 10""a -  0,0605- lO’ a^; (9)
W,= {\91 + 27,7a)/(l + 17,6a). ( 10)
Тогда для приборов газового анализа без водоструйных эжекторов име­
ем (компонент О2): 
топливо-газ
0 2 “ =  0 2 '" '" ( 1 7 4 ,1  -I- 0 ,9 6 0 2 “^ ) / ( 2 1 8 ,4  -  Оа""^); 
топливо-мазут
02“^ = 02*^ (^343,41 -1- 0,9702*=^)/(390,6 -  02'^).
( 11)
( 12)
Для приборов газового анализа с водоструйными эжекторами (компо­
нент О2):
топливо-газ
02“ = 02*=^ ’‘(162,5 + 1,563502^^)/(218,4 -  Oj'^); (13)
топливо-мазут
0 2 “" =  02^'“ ( 3 1 4 , 4 1  -I- 2 ,4 1 9 5 0 2 ^ ''* )/ ( 3 9 0 ,6  -  02*=''’*). (14)
Здесь -  содержание О2, отнесенное к объему сухих газов, % об.
Для вывода выражений (13), (14) было принято, что RO2 ~ СО2 = 11,8- 
-  0,56168 [2].
Выражения (11)-(14) позволяют осуществлять пересчет концентрации 
измеряемого компонента для различных систем пробоподготовки.
Аналогичные результаты были получены и для СО (промежуточные 
выкладки здесь опущены): 
топливо-газ
СО"У* = ----  ^ ---- СО“  ;
9,252а-0,962
(15)
топливо-мазут
QQCyX _
“ 17,323а-0,97
(16)
Для подтверждения полученных теоретических результатов был про­
веден ряд экспериментальных исследований по измерению данных ком­
понентов приборами газового анализа с различными системами пробо- 
анализа.
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Рис. 1. Объект испытаний -  котел БКЗ-75-39, топливо -  мазут: 
И -  О2, МН; Ш -  О2, Орса; □  -  О2, TESTO; ■  -  О2, АГТ
Экспериментальные исследования проводились на барабанных и пря­
моточных котельных агрегатах производительностью от 25 до 1000 т/ч, 
сжигающих как газовое, так и жидкое топливо. Для сопоставления концен­
траций О2 и СО в дымовых газах использовались следующие приборы га­
зового анализа:
-  стационарные газоанализаторы АГТ-О2 и АГТ-СО с погружной сис­
темой пробоподготовки, класс точности -  4, диапазон измерений О2 -
0...10,0 % об.; С О -о ,005...0,1 % об.;
-  переносной газоанализатор TESTO-342 с выносной системой про­
боподготовки, погрещность измерения О2 -  ±0,2 % об., СО -  ±20 ppm 
(до 400 ppm) и 5 % (свыще 400 ppm);
-  штатные стационарные газоанализаторы типа МН-5106 с вынос­
ной системой пробоподготовки и водяным эжектором в качестве по­
будителя расхода, класс точности 2,5, диапазоны измерения О2 -  0...2,0; 
5,0...10%об.;
-  переносной газоанализатор ГХП-100 (типа Орса) с выносной си­
стемой пробоподготовки, класс точности 4, диапазон измерения О? -
0...21 % об.
С целью получения корректных результатов измерения концентраций 
О2 и СО всеми приборами проводились в области сенсоров газоанализато­
ров АГТ-О2 и АГТ-СО. Для этого в защитном кожухе данных газоанализа­
торов были размещены газоотборные штуцера.
Измерения концентрации кислорода в дымовых газах проводились на 
котельных агрегатах согласно их режимным картам; концентрации оксида 
углерода в дымовых газах -  на котельных агрегатах на одном из режимов 
их работы с варьированием избытка воздуха в топке.
Для исключения динамической погрешности измерения проводились с 
15-минутной стабилизацией режима работы оборудования.
Некоторые результаты измерений приведены на рис. 1-6.
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Рис. 2. Объект испытаний -  котел БКЗ-210-140, топливо -  газ: 
И -  О2, МН; ■  -  О2, Орса; □  -  О2, TESTO; ■  -  О2, АГТ
№ нагрузки котла
Рис. 3. Объект испытаний -  котел ТГМП-344-255, топливо -  газ: 
□  -  О2, МН; т -  О2, Орса; □  -  О2, TESTO; ■  -  О2, АГТ
350
ppm
300
250
200
150
100
50
о
2 3
№ нагрузки котла
Рис. 4. Объект испытаний -  котел БКЗ-75-39, топливо 
СО, TESTO; И -С О , АГТ
-  мазут:
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Рис. 5. Объект испытаний -  котел БКЗ-210-140, топливо -  газ: 
® -C O ,T E ST O ; Н -С О , ATT
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Рис. 6. Объект испытаний -  котел ТГМП-344-255, топливо -  газ: 
® -С О , TESTO; И -С О ,А Г Т
В Ы В О Д Ы
1. Проведены экспериментальные исследования по измерению компо­
нентов О2 и СО приборами газового анализа с различными системами про- 
боподготовки.
2. Получены аналитические выражения, позволяющие сопоставлять ре­
зультаты измерения компонентов О2 и СО как во влажных, так и в сухих 
дымовых газах.
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